Пояснения по квалификационным требованиям электронного аукциона № AU20160928078786 на закупку работ по комплексному техническому обслуживанию зданий и сооружений

Для обеспечения безопасной работы медицинского персонала при проведении оперативных вмешательств, сохранности жизни пациентов, а также бесперебойной работы медицинского и технологического оборудования, требуется наличие ответственных по электробезопасности:

- не менее двух специалистов, ответственных за электрохозяйство (одно ответственное лицо и его заместитель в случае временного отсутствия первого, копия журнала по проверке знаний для ответственных с участием представителя Энергонадзора),
- не менее 8 специалистов (электротехнический персонал), имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования (с  третьей и более группой допуска к электроустановкам)  для выполнения этих видов работ (не менее двух человек в смену, круглосуточный режим работы в рабочие, выходные и праздничные дни). Электротехнический персонал должен после соответствующей теоретической и практической подготовки пройти проверку знаний и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.
Таким образом, общее количество работников, занятых на обслуживании систем электроснабжения и электроустановок, должно быть не менее 10 человек: 2 ответственных лица и 8 лиц электротехнического персонала.

Кроме того требуется наличие лиц, ответственных за тепловое хозяйство:

- не менее двух специалистов, ответственных за тепловое хозяйство (одно ответственное лицо и его заместитель в случае временного отсутствия первого, копия журнала по проверке знаний для ответственных с участием представителя Энергонадзора);

- оперативно-ремонтный: не менее 8 лиц, занимающихся ремонтом и оперативными переключениями на теплоустановках и тепловых сетях,             (не менее двух человек в смену, круглосуточный режим работы в рабочие, выходные и праздничные дни), прошедший обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии с участием лица, ответственного за тепловое хозяйство.

Таким образом, общее количество работников, занятых на обслуживании  теплового хозяйства должно быть не менее 10 человек:                    2 ответственных лица и 8 лиц оперативно-ремонтного персонала.

